
 - ÉTABLISSEMENT PICHETA  SITE DE SAINT-MARTIN DU TERTRE (95) - ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES – ANNEE 2022 

2023/03/E156-3/V1 

ACG ENVIRONNEMENT MARS 2023  

Piézomètres

Dates de prélèvement 20/07/2020 26/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 20/07/2020 26/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 21/07/2020 27/10/2020 28/04/20201 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 20/07/2020 27/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022

Paramètres

Température °C 25 12,9 12,6 13,1 12,8 20,4 19,7 16,1 12,2 13,1 12,6 20,2 19,6 13,7 13,1 12,9 14 20,2 19,5 15,6 11,9 13,2 13,4 20,3 19,7

pH / 9 6,77 6,96 7,08 6,8 7,5 7,1 6,62 6,7 7,13 6,75 7,4 7 7,34 7,08 7,51 7,03 7,6 7,2 6,96 6,84 7,25 6,78 7,4 7,2

Conductivité µS/cm 1100 1150 1045 1640 1354 1570 1350 1266 1152 1395 1315 1340 1240 865 951 1250 1313 1350 1150 1561 1370 1538 1613 1540 1470

Potentiel Redox mV 196 163 73 84 510 392 123 178 91 80 510 611 129 156 93 87 510 384 133 192 135 79 510 617

O2 dissous mg/L 3,34 5,15 1,75 1,83 9,15 7,95 7,17 8,47

O2 dissous % 31,9 50,2 17,6 17,5 88,8 77,7 72,7 79,8

MES mg/l 25 25 <2 7 4,7 6,4 <2,0 2,7 3,6 2,5 3,4 5,5 2,5 5,5 3 2 34 15 11 11 2,5 110 <2,0 5,7 <2,0 3,2

Chlorures (Cl) mg/l 200 250 87 86 88 88 91 93 58 56 58 54 56 54 48 56 78 86 94 73 130 170 94 99 87 84

Fluorures mg/l 1,5 <0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 <0,2 0,2 0,2 0,17 0,19 0,26 0,26 0,25 0,23 0,25 0,21 0,21 0,21 0,2 0,19

Phosphore (total) mgP/l 0,5 <0,15 <0,15 0,03 <0,15 <0,15 0,03 <0,15 <0,15 0,03 0,21 <0,15 0,03

Sulfates (SO4) mg/l 250 250 250 180 130 290 210 300 190 200 190 190 190 180 140 100 130 180 240 250 160 300 380 270 280 290 240

Orthophosphates (P) mg/l 0,02 0,03 0,02 0,03 <0,01 0,01 0,03 0,03

Cyanures libres µg/l ‐ 50 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Cyanures totaux µg/l 50 50 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,6 9,9 9,8 9,6 9,9 8,4 21 29 13 12 10 10

Ammonium (NH4) mg/l 4 0,5 1,4 <0,2 3,7 0,91 2,3 0,80 <0,2 <0,2 0,039 <0,13 0,04 0,04 <0,2 <0,2 <0,026 <0,13 <0,02 <0,026 <0,2 <0,2 <0,026 <0,13 <0,02 <0,026

Azote ammoniacal (NH4-N) mgN/l 1,1 <0,15 2,9 0,71 0,62 <0,15 <0,15 0,03 0,08 0,03 <0,15 <0,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,15 <0,15 <0,02 <0,02 <0,02

Azote Kjeldahl (NTK) mgN/l 0,8 <0,5 3,8 <1,0 2,1 <1,0 <0,5 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 <0,5 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 0,6 1,3 <1,0 <1,0 <1,0

Azote global mgN/l 6,7 2,1 7,5 3,4 9,7 4,1 12 4,4

Nitrates (NO3) mg/l 100 50 50 23 26 18,6 20 20 9 33 35 35,4 37 33,2 15,1 44 45 44,3 41 42,9 18,2 47 50 48,7 49 53,1 19,5

Nitrates (NO3-N) mgN/l 5,1 5,8 4,2 4,6 4,6 2,1 7,5 8 8 8,4 7,5 3,4 9,9 10 10 9,3 9,7 4,1 11 11 11 11 12 4,4

Nitrites (NO2) mg/l 0,3 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03

Nitrites (NO2-N) mgN/l <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Potassium (K) mg/l 4,8 3,7 7,9 4,7 6,8 4,6 4,3 3,9 4,2 4,1 4 3,2 <1 <1 1,1 1,2 1,4 1,1 3,7 4,7 4,1 4,1 4,4 4,2

Calcium (Ca) mg/l 180 140 270 200 240 200 220 250 250 220 220 210 150 180 210 210 220 190 250 340 290 270 250 250

Magnésium (Mg) mg/l 38 36 42 36 43 38 38 44 36 38 37 33 24 30 27 27 30 26 35 43 33 33 36 32

Carbone organique total (COT) mg/l 10 2,5 1,1 5,1 2,1 3,3 2,4 2,1 2,1 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1 1,4 1,6 1,6 1,3 2,8 6,3 2,1 2,6 1,9 2

DBO5+ATH (homogénéisé) mg/l <3 <3 <1 (sans ATH compris) 1 <1 <1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 <1 <1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 <1 <1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 <1 <1

DCO (homogénéisé) mg/l 30 - <25 <25 14 7 10 6 <25 <25 <5 6 <5 <5 <25 <25 <5 <5 6 <5 <25 <25 8 7 <5 <5

Antimoine (Sb) µg/l 5 20 5 11 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,7 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 2,2 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0

Arsenic (As) µg/l 10 10 10 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Baryum (Ba) µg/l 700 1300 700 76 71 81 87 80 110 110 110 110 100 190 180 170 140 150 180 170 140 140 140

Cadmium (Cd) µg/l 5 3 5 0,47 <0,20 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 0,33 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,24 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,26 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Chrome (Cr) µg/l 50 50 50 <1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Cuivre (Cu) µg/l 1000 2000 2000 5,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Sélénium (Se) µg/l 10 40 10 4,2 <3,9 <5,0 <5,0 <5,0 <3,9 <3,9 <5,0 <5,0 <5,0 <3,9 <3,9 <5,0 <5,0 <5,0 <3,9 <3,9 <5,0 <5,0 <5,0

Fer (Fe) µg/l 200 200 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20

Manganèse (Mn) µg/l 50 50 37 <10 180 57 130 53 <10 <10 3,1 4,6 3,1 2,9 <10 <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 <10 <1,0 1,3 <1,0 <1,0

Mercure (Hg) µg/l 1 6 1 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030

Nickel (Ni) µg/l 20 70 20 5,1 3,8 12 6,9 9,4 6,6 3,1 <3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <3 <3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <3 3,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Plomb (Pb) µg/l 50 10 10 7,6 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 3,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 2,1 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 2,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Zinc (Zn) µg/l 5000 5000 <10 <10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <10 <10 3 <2,0 <2,0 <2,0 <10 <10 3,6 <2,0 5,5 <2,0 <10 <10 4,9 2,7 2,5 <2,0

Molybdène (Mo) µg/l 70 2,5 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0

Etain (Sn) µg/l <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10

AOX mg/l 0,02 0,02 0,026 0,019 0,025 0,016 0,04 0,02 0,018 0,014 0,014 0,012 0,02 0,02 0,016 0,015 0,012 <0,010 0,04 0,06 0,023 0,013 0,017 0,01

Hydrocarbures > C10-C12 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures > C12-C16 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures > C16-C21 µg/l <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0

Hydrocarbures > C21-C35 µg/l <10 <10 <5,0 <10 <10 <5,0 <10 <10 <5,0 <10 16 <5,0

Hydrocarbures > C35-C40 µg/l <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 16 <5,0 <5,0

Fraction C16-C20 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Fraction C20-C24 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Fraction C24-C28 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Fraction C28-C32 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Fraction C32-C36 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Fraction C36-C40 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Indice hydrocarbure C10-C40 µg/l 1000 1000 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Indice Phénol µg/l 100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

benzène µg/l 1 10 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

toluène µg/l 700 700 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 0,9

éthylbenzène µg/l 300 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,9 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 1 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 2 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 2,2

orthoxylène µg/l <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

para- et métaxylène µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,6

xylènes µg/l 500 500 <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. 0,3 <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. 0,4 <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. 0,4 <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. 0,6

BTEX totaux µg/l <1 <1 <2 <1 <1 <2 <1 <1 <2 <1 <1 <2

naphtalène µg/l <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

acénaphtylène µg/l <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

acénaphtène µg/l <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fluorène µg/l <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

phénanthrène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

fluoranthène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

pyrène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

benzo(a)anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

chrysène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

benzo(b)fluoranthène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

benzo(k)fluoranthène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

benzo(a)pyrène µg/l 0,7 0,01 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

dibenzo(ah)anthrac ène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

benzo(ghi)pérylène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

indéno(1,2,3- cd)pyrène µg/l <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Somme des HAP µg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des HAP (10) - VROM µg/l <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des HAP (16) - EPA µg/l <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d.

PCB n°28 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°52 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°101 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°118 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°138 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°153 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB n°180 µg/l <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Somme PCB (STI) (ASE) µg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des 7 PCB µg/l <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d.

Bactéries coliformes UFC/100 mL Ininterprétable 2 Non détectable n.d. n.d. Ininterprétable Ininterprétable 4 Non détectable n.d. n.d. n.d. Ininterprétable Ininterprétable Non détectable n.d. n.d. n.d. Ininterprétable Ininterprétable Non détectable n.d. n.d. n.d.

Escherichia coli UFC/100 mL <15 30 Non détectable n.d. n.d. Ininterprétable <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d.

Salmonelles / I Non détectable Non détectable Absente absence absence Absence Non détectable Non détectable Présence absence Présence Absence Non détectable Non détectable Absente absence absence Absence Non détectable Non détectable Présence absence Présence Absence

Entérocoques intestinaux UFC/100 mL 10000 <15 <15 Non détectable n.d. n.d. 1 <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 77 Non détectable n.d. n.d. n.d.

1,1-Dichloroéthane µg/l 0,6 <0,5 1,4 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-dichloroéthane µg/l 3 30 3 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-dichloroéthène µg/l ‐ 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-dichloroéthène µg/l ‐ 0,99 0,12 1,4 0,81 1,2 0,69 2,7 3,8 2,4 3,5 4,9 5,6 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes µg/l ‐ 50 0,99 0,12 n.d. 0,8 1,2 0,7 0,27 3,8 n.d. 3,5 4,9 5,6 <0,20 <0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,20 <0,20 n.d. n.d. n.d. n.d.

trans-1,2- dichloroéthylène µg/l ‐ <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

dichlorométhane µg/l ‐ 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,2-dichloropropane µg/l ‐ 40 40 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

1,3-dichloropropène µg/l ‐ 20 20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

tétrachloroéthylène µg/l 10* 40 1,4 1,3 0,9 1,2 1 0,5 1,6 1,7 1,6 1,8 2,5 1,9 <0,1 0,19 0,2 0,2 0,1 <0,1 0,44 0,46 0,3 0,3 0,4 0,2

tétrachlorométhane µg/l ‐ 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1-dichloroéthane µg/l <0,5 0,7 <0,5 1,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1- Dichloroéthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,2-dichloroéthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-trichloroéthane µg/l ‐ 0,17 0,15 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,1 0,11 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,21 0,23 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1,2-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

trichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

trichloroéthylène µg/l 10* 20 10 1,8 1 0,6 0,6 0,6 <0,5 0,84 1 1,1 0,9 1,6 0,8 0,38 0,57 0,9 <0,5 <0,5 0,6 0,37 0,66 1,2 <0,5 <0,5 <0,5

chloroforme µg/l 100 300 2,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

chlorure de vinyle µg/l 0,5 0,3 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

hexachlorobutadiène µg/l ‐ 0,6 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

bromoforme µg/l 100 100 100 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Fibres amiantes Concentration déterminée d'amiante fibres/l Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté

PZ7 PZ6

Micropolluants

BTEX

HAP

PCB

Analyses microbiologiques

COHV

Métaux*

Paramètres physico- 

chimiques

Nutriments

Matières organiques

Unité

PZ ISDI PZ5
Valeur limite AM 

11/01/07
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 - ÉTABLISSEMENT PICHETA  SITE DE SAINT-MARTIN DU TERTRE (95) - ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES – ANNEE 2022 

2023/03/E156-3/V1 

ACG ENVIRONNEMENT MARS 2023  

20/07/2020 27/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 21/07/2020 27/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 21/07/2020 26/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022 21/07/2020 26/10/2020 28/04/2021 24/11/2021 14/04/2022 17/11/2022

12,2 11,6 12,3 11,7 20,4 19,7 13,4 12,5 11,7 10,5 20,3 19,4 12,8 12 12,4 12,1 20,4 19,6 12,3 12 12,6 12 20,2 19,5

6,31 6,66 7,23 6,76 7,6 7,2 6,66 7,11 7,5 6,89 7,4 7,1 7,24 7,19 7,75 7,19 7,8 7,6 7,23 6,92 7,42 7,03 7,6 7,2

1019 1091 1265 1254 1240 1260 1189 1154 1335 1311 1350 1310 814 797 910 912 905 881 960 955 1115 1096 1140 1040

104 164 130 107 510 615 136 105 93 79 500 397 119 141 107 107 510 625 135 165 130 106 510 392

7,08 7,08 3,89 4,25 9,75 5,65 5,25 5,11

66,3 66,4 37,4 40,8 96 91,4 49,3 48,6

6,1 2,4 390 98 70 48 3,1 <2 <2,0 15 7,6 2,2 4,7 2,2 2,2 27 12 2,8 5 <2 12 2,1 12 3,9

26 26 28 26 27 27 62 66 63 64 67 68 38 33 31 36 31 28 48 49 49 48 50 50

<0,2 0,16 0,15 0,17 0,15 0,22 0,22 0,21 0,21 0,2 0,21 0,22 0,21 0,21 0,2 0,22 0,23 0,22 0,21 0,21

<0,15 0,16 0,07 <0,15 <0,15 0,02 0,23 <0,15 0,06 <0,15 <0,15 0,02

93 91 140 200 200 170 220 210 200 230 230 200 88 80 74 91 83 76 140 150 150 160 160 140

0,08 0,1 0,01 0,02 0,06 0,07 0,02 0,02

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 11 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 11 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5,5 3,3 2,3 5 3,4 3,6 4 4,5 4,5 4,7 6 4,7

<0,2 <0,2 <0,026 <0,13 <0,02 <0,026 <0,2 <0,2 <0,026 <0,13 0,03 <0,026 <0,2 <0,2 <0,026 <0,13 <0,02 <0,026 <0,2 <0,2 <0026 <0,13 <0,02 <0,026

<0,15 <0,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,15 <0,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,15 <0,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,15 <0,15 <0,,02 <0,02 <0,02

<0,5 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,5 0,5 1,1 <1,0 <1,0 <1,0

10 4,6 8,5 2,1 18 10 8 2,3

58 64 57,6 49 44,27 20,36 44 37 43,4 41 37,6 9,3 72 96 84,1 71 79,7 44,3 38 40 39 36 35,4 10,2

13 15 13 11 10 4,6 9,8 8,3 9,8 9,3 8,5 2,1 16 22 19 16 18 10 8,6 9 8,8 8,1 8 2,3

<0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03 <0,3 <0,3 0,033 <0,04 0,066 <0,03 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03 <0,3 <0,3 <0,033 <0,04 <0,03 <0,03

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<1 1,2 0,9 1,1 1,1 1,2 2,8 3 2,8 2,7 3 2,9 1,3 1,2 0,99 1,3 1,2 1,2 1,9 2 1,9 1,8 2 2

190 240 230 220 230 230 190 180 220 210 210 220 140 150 160 150 140 150 160 200 200 180 180 180

29 40 29 31 30 31 37 36 36 35 41 38 22 21 19 21 22 21 28 36 28 27 31 31

2,1 1,9 2 2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 1 0,7 0,9 0,8 0,9 1,5 1,3 1 1,1 1 1,1

<3 <3 <1 (sans ATH compris) 1 <1 <1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 <1 1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 1 <1 <3 <3 <1 (sans ATH compris) <1 <1 <1

<25 <25 <5 <5 <5 <5 <25 <25 <5 6 <5 <5 <25 <25 <5 <5 <5 <5 <25 <25 <5 <5 <5 <5

<2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <50

<5 6,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

38 36 40 39 40 160 140 130 140 140 73 85 71 84 78 110 110 120 120 120

0,23 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,42 0,28 0,23 0,23 0,23 0,24 <0,20 <0,20 0,13 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <1,0

<1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6,6 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 1,1 1,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <1 <1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 16 <2,0 2,4 2,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<3,9 <3,9 <5,0 <5,0 <5,0 4,3 6,7 <5,0 <5,0 <5,0 <3,9 5,1 <5,0 <5,0 <5,0 <3,9 7 <5,0 <5,0 <5,0

<50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 <10 3,4 5,5 6,3 5,9 <10 <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030 <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,030 <0,030

<3 <3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,9 4,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <3 <3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <3 <3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<2,0 3,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 <2,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <2,0 2,9 <5,0 <5,0 <5,0 <50

<10 <10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 50 25 6,6 7,6 6,9 4,1 <10 <10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <10 <10 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <20

<2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <10 <2,0 <2,0 <10 <10 <10 <100

0,02 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,03 0,03 0,01 0,01 <0,010 0,016 0,01 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0

<10 <10 <5,0 <10 <10 <5,0 <10 <10 <5,0 <10 <10 <5,0

<10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0 <10 <10 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 1 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 0,8

<0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 2,8 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,4 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,3 <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 2,5

<0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2

<0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. n.d. <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. n.d. <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. n.d. <0,30 <0,30 <0,7 n.d. n.d. 0,2

<1 <1 <2 <1 <1 <2 <1 <1 <2 <1 <1 <2

<0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

<0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05 <0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 0,01 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 0,013 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,02 <0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. 0,025 n.d. <0,3 <0,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. 0,035 n.d. <0,57 <0,57 n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,07 <0,07 n.d. n.d. n.d. n.d.

Ininterprétable Ininterprétable Non détectable n.d. n.d. n.d. Ininterprétable Ininterprétable Non détectable n.d. n.d. n.d. Ininterprétable >160 Non détectable n.d. n.d. n.d. Ininterprétable Ininterprétable Non détectable n.d. n.d. Ininterprétable

<15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. Ininterprétable

Non détectable Non détectable Absente absence absence Absence Non détectable Non détectable Absente absence Absence Absence Non détectable Non détectable Absente absence Absence Absence Non détectable Non détectable Absente absence absence Absence

<15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. n.d. n.d. <15 <15 Non détectable n.d. 37 n.d.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,43 0,39 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,27 1,2 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<0,20 <0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,43 0,39 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,20 <0,20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,27 1,2 n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

0,52 0,53 0,4 0,4 0,3 0,2 0,78 0,63 0,8 0,9 0,8 0,5 0,13 0,13 0,1 0,1 0,2 <0,1 1,1 0,9 0,9 1 1,1 0,4

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,11 0,11 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,1 0,12 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,3 0,28 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 2,1 2,5 3,2 1,8 1,2 0,18 0,14 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,48 0,64 <0,5 0,6 0,6 0,8

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté Non détecté

PZ2 PZ3PZ4 PZ1
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(Hautes eaux) 



 ________________________________________  

CID Environnement   Tél. : 04 90 58 29 38 
12, Lot. Les Trécasteaux Nord – 13.430 Eyguières   SIRET : 817 685 761 00022 RCS Tarascon 

ACG Environnement 

23, rue des Voyers 
78.440 PORCHEVILLE 

A l’attention de M. Bretaudeau 

 RAPPORT D’ANALYSES :  20220419-010R 

 

Références des échantillons :    

1 Eau de Bassin « SMT »  

8 Piézomètres « SMT » numérotés 1 à 8 

 

Prélèvements : ACG Environnement  

Date de réception :  19/04/2022 

 

Analyses sous accréditation : RvA (Equivalent COFRAC) Agrolab AL-West 
BV, Deventer 

 COFRAC Aquatycia 

Analyses hors accréditation : Eurofins, Vergeze 

Comptage de fibres d’amiante dans l’eau, NF X 43-050 (MET). 

Absence de fibres d’amiante dans les 9 échantillons d’eau analysées 

 

Ce rapport d’analyses contient 1+34+18+9 = 62 pages. 

Fait à Eyguières, le 04 mai 2022 

 

Didier CIZAIRE,  

Responsable CID Environnement 



CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257801 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

1Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1350
7,4

20,3
0,21
0,03
<1,0

67
<2,0
<2,0
<10
8,5

0,02
0,01
230
<1

<5
(5)

500
7,6
1,2

8,5    

<5,0
<5,0
140

0,23
210000

<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

41000
6,3

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
3000
<5,0

6,9

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
1,8
0,8

<0,010

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257802 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

2Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

905
7,8

20,4
0,21

<0,02
<1,0

31
<2,0

3,4
<10

18
<0,01

0,06
83

1

<5
(5)

510
12

0,8

18    

<5,0
<5,0

84
<0,10

140000
<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

22000
<1,0

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
1200
<5,0
<2,0

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010

0,012
<0,010
<0,010

0,010
<0,010

0,013
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
0,025    
0,035    

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

x)

x)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
<0,5

0,2

<0,010

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257802 Eau
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257803 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

3Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1140
7,6

20,2
0,21

<0,02
<1,0

50
<2,0

6,0
<10
8,0

<0,01
0,02
160
<1

<5
(5)

510
12

1,0

8,0    

<5,0
<5,0
120

<0,10
180000

<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

31000
<1,0

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
2000
<5,0
<2,0

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
0,6
1,1

<0,010

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257803 Eau
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257804 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

4Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1240
7,6

20,4
0,17

<0,02
<1,0

27
<2,0
<2,0
<10

10
<0,01

0,08
200
<1

<5
(5)

510
70

1,8

10    

<5,0
<5,0

39
<0,10

230000
<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

30000
<1,0

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
1100
<5,0
<2,0

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
<0,5

0,3

<0,010

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257805 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

5Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1340
7,4

20,2
0,17
0,04
<1,0

56
<2,0
<2,0
<10
7,5

<0,01
0,02
180
<1

<5
(5)

510
2,5
1,4

7,5    

<5,0
<5,0
110

<0,10
220000

<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

37000
3,1

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
4000
<5,0
<2,0

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5

1,4
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

4,9
<0,50
4,9    

1,6
2,5

0,014

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

x)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257806 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

6Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1540
7,4

20,3
0,20

<0,02
<1,0

87
<2,0

10
<10

12
<0,01

0,03
290
<1

<5
(5)

510
<2,0

1,9

12    

<5,0
<5,0
140

<0,10
250000

<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

36000
<1,0

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
4400
<5,0

2,5

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
<0,5

0,4

0,017

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257806 Eau
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257806 Eau
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257807 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

7Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1350
7,6

20,2
0,23

<0,02
<1,0

94
<2,0

9,9
<10
9,7

<0,01
<0,01

250
<1

6
(5)

510
11

1,6

9,7    

<5,0
<5,0
140

<0,10
220000

<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

30000
<1,0

<0,030
<2,0
<5,0
<5,0
1400
<5,0

5,5

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

<0,50
<0,50

n.d.
<0,5

0,1

0,012

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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CID Environnement
Madame Carine DE BRITO
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)
N° échant. 257808 Eau

80365 10-129474-CID Environnement-13430-190321Projet

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

8Spécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Conductivité à 25°C (Lab)
pH (Lab.)
Température
Fluorures (F)
Ammonium-N
Azote Kjeldahl (NTK)
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Orthophosphates (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Potentiel d'oxydo-réduction

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)

µS/cm

°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mV
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à ISO 7888
Conforme à ISO 10523
Conforme à ISO 10523
Conforme à NEN 6578

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à NEN 6646

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

DIN 38404 C6
Conforme à EN 872

Conforme à EN 1484 (déterminé 
comme CONP)

Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

1570
7,5

20,4
0,19

2,3
2,1
91

<2,0
<2,0
<10
4,6

<0,01
0,02
300
<1

10
(5)

510
<2,0

3,3

6,7    

<5,0
<5,0

87
<0,10

240000
<2,0

x)

*)
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

HAP

Composés aromatiques

COHV

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne
méthode interne

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 11423-1

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

<2,0
<10
<20

43000
130

<0,030
<2,0

9,4
<5,0
6800
<5,0
<2,0

<0,02
<0,050

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

<0,01
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.
n.d.

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
n.d.

<0,5
<0,1
<0,5

0,6
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures totaux

Autres analyses

Chlorure de Vinyle

cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

AOX

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Nombre de dilutions DBO5

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Méthode interne (mesurage 
conforme à EN-ISO 10301 et 

conforme à ISO 11423-1)

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme à EN-ISO 10301

Conforme NF-EN-ISO 9562

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 6468

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Équivalent à EN-ISO 9377-2

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<0,2

1,2
<0,50
1,2    

0,6
1,0

0,025

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

n.d.
n.d.

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

3

x)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

analyse d'orthophosphate : une teneur en silicate supérieure à 5 mg/l peut provoquer une perturbation de la teneur en orthophosphate
Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257808 Eau
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde 1146147 220414-3-DCi (8 Pz)

N° échant. 257808 Eau
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AL-West B.V.
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Nr. 08110898
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CID Environnement
12 Lot Les Trecasteaux Nord
13430 Eyguières
FRANCE

Date 26.04.2022

35007952N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 
n° Cde 1146164 220414-4-DCi (Eau de bassin)
N° échant. 257850 Eau

19.04.2022Date de validation

14.04.2022Prélèvement

ClientPrélèvement par:

Eau de bassinSpécification des échantillons
Unité Résultat Méthode

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures totaux

Fluorures (F)
Azote Kjeldahl (NTK)
Cyanures libres
Indice phénol
Nitrates - N
Nitrites - N
Phosphore total (P)
Sulfates
DBO 5

Demande chimique en oxygène (DCO)

Méthode DBO

Matières en suspension
COT

N-global

Filtration métaux

Aluminium (Al)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Manganèse (Mn)
Mercure
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Hydrocarbures totaux C10-C40

mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
Jours

mg/l
mg/l

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

Conforme à NEN 6578
Conforme à NEN 6646

Conforme à EN-ISO 14403-2

Conforme à EN-ISO 14402

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

Équivalent á EN-ISO 15681-2

Conforme à ISO 15923-1
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à NF T 90-101
Conforme NEN-EN-ISO 5815-1, 

équivalent à NEN-EN 1899-1 
(1998)

Conforme à EN 872
Conforme à EN 1484 (déterminé 

comme CONP)
Conforme à NEN 6642 (somme 
l'azote Kjeldahl, nitrite, nitrate)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

conforme à NEN-EN-ISO 12846

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

Conforme à EN-ISO17294-2 (2004)

méthode interne

0,15
1,7
3,2

<10
5,2

0,14
0,18
500

3

23
(5)

8,2
7,0

7,0

11
<5,0

<0,10
<2,0

3,8
<10
<20
5,4

<0,030
<5,0
<5,0

7,6

<50
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Date 26.04.2022

35007952N° Client
RAPPORT D'ANALYSES

Unité Résultat Méthode

Composés Organohalogénés

Autres analyses

Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

AOX

Nombre de dilutions DBO5

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l

Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne
Méthode interne

Conforme NF-EN-ISO 9562

Conforme NEN-EN-ISO 5815-
1

<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

0,011

3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont 
disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères 
de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission 
Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse des nitrates: une teneur en chlorure supérieure à 100 mg / l peut avoir un effet négatif sur la teneur en nitrates.
Analyse des nitrites : le chlore libre peut interférer avec la détermination des nitrites.

Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

Début des analyses: 19.04.2022
Fin des analyses:  26.04.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde 1146164 220414-4-DCi (Eau de bassin)

N° échant. 257850 Eau
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RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 19

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150040

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 751mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150040 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°1/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter



RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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AL 
AQUATYCIA

 2
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04
/2

02
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13.2

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150041

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 252mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150041 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°2/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter



RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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AL 
AQUATYCIA

 2
0/

04
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02
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 14

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150042

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - 37
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 252mL
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150042 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°3/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter



RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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AL 
AQUATYCIA

 2
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2 

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150043

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 280mL
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150043 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°4/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
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ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
IN

AL 
AQUATYCIA

 2
0/

04
/2

02
2 

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13.5

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150044

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - Présence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 925mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150044 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°5/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter



RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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AQUATYCIA
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 15.1

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150045

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - Présence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 960mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150045 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°6/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter
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ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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AQUATYCIA
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 14

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150046

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 290mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150046 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°7/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter
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ANALYSIS REPORT #2022040318
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13.4

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150047

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 795mL
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150047 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°8/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter
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ANALYSIS REPORT #2022040318
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INFORMATIONS ANALYTIQUES, NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES

Ce rapport ne concerne  que l'(les) échantillon(s) soumis à l'analyse. 
 
 Lorsque le prélèvement est réalisé par le Client, les informations concernant l'échantillons soumis à analyse sont des retranscriptions des informations communiquées par
le responsable du prélèvement et/ou de son acheminement.
 
* Ininterprétable : Une flore interférente envahissante importante rend impossible la quantification du paramètre.
* CMA : Concentration Minimale ou Maximale Admissible définie dans le texte réglementaire. 
* Vigilance : Niveau guide défini dans le texte réglementaire. 

La déclaration ou non de conformité, ne prend pas en compte l'incertitude associée au résultat. Les déclarations de conformité et les avis interprétations ne sont couverts
par accréditation que si l'ensemble des paramètres sur lesquels ils reposent sont couverts par l'accréditation.

Les analyses sont réalisées au regard de normes ou de seuils à la demande expresse du client. AQUATYCIA attire l’attention du client sur le fait que ladite norme peut
avoir été abrogée ou n’est
plus la norme de référence et que la règlementation applicable à ce jour concernant les analyses peut différer. Si une réglementation est applicable (Réglement, Loi,
Décret, Arrêté, ...) alors que la 'réglementation' - indiquée en partie prélèvement -  applicable à l'échantillon est personnalisée, les résultats des présentes analyses ne
peuvent nullement être exploités par rapport à la règlementation en vigueur, ce dont le client a été averti et accepte pleinement.

La température indiquée ne tient pas compte des incertitudes et écarts à la consigne liés à l'instrument de mesure utilisé.

Tps Stabilisation : Temps jusqu'à la stabilisation de la température. 
Les résultats en gras et/ou en rouge indiquent un dépassement de la CMA. Dépassement de la valeur d'alerte (Sauf Synthèse des résultats)
Les résultats soulignés ou en orange indiquent un dépassement du Seuil de Vigilance. Dépassement de la valeur d'alerte. (Sauf Synthèse des résultats)
Les résultats en gris indiquent que des précautions doivent être prises sur des germes pathogènes.
Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction de la nature de la matrice.

La méthode d'analyse pour le Fer et l'Aluminium est adaptée au produit analysé Ces éléments sont analysés soit par ICP-MS selon NF EN ISO 17294-2 soit par ICP AES
selon NF EN ISO 11885.Le laboratoire tient à la disposition du Client la méthode utilisée dans le cadre du présent rapport.

Les métaux réalisés après filtration et acidification sont les éléments dissous. Au même titre, la mention "Non detecté" ne tient pas compte de l'incertitude de mesure
associée. Les résultats formulés avec le symbole "<" font référence à la limite de quantification de la méthode. L'accréditation par le Cofrac atteste de la compétence pour
les essais repérés par le logo 'Aquatycia' sur le document. Accréditation  numéro 1-5057 liste des implantations et portée disponible sur cofrac.fr
Dans le cadre de prélèvements réalisés par le client, les résultats fournis par le laboratoire sous accréditation ne concernent que la partie maîtrisées par le laboratoire
c'est-à-dire les opérations de réception, d'analyse et de rendu du rapport d'essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la pertinence en est difficilement
vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. De plus, dans le cas où le laboratoire n'a pas été chargé de l'étape
d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le laboratoire ne saurait être tenu responsable pour les échantillons prélevés par le client ni
des données collectées et fournies par le Client.
 
 
 

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°9/9
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SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
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RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION #2022040318

ANALYSIS REPORT #2022040318

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 19

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150040

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 751mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150040 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr

Page n°1/9

aquatycia.fr7 Rue Parmentier 94140 , 
Tél +331 777 55 400 - Fax +331 46640632
SAS au capital social de 120 000 € - RCS CRETEIL 452075922

Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
identifiées par notre logo réduit à droite du paramètre analysé. Only certain services reported in this document are covered by the accreditation.This report may not be reproduced, if not in its entirety, without the written permission of the laboratory. It must contain 9 page
(s) and its authenticity code.  They are identified by our reduced logo to the right of the analyzed parameter
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13.2

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150041

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 252mL 
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150041 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***
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Edition du 20/04/2022
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ANALYSIS REPORT #2022040318
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 14

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150042

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - 37
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 252mL
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150042 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***

QUA-IMP-002 - Modification : 11/09/2018
Edition du 20/04/2022

AQUATYCIA SAS
contact@aquatycia.fr
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Le présent rapport d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Il doit comporter 9 page(s) et son code d'authenticité.Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont
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ANALYSIS REPORT #2022040318

ORIG
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Nombre de page / Number of page 9
Numéro de Série / Serial Number: ATY968QC

Alfortville, le 20/04/2022

CID ENVIRONNEMENT

DIDIER CIZAIRE

12 LOTISSEMENT LES TRECASTEAUX NORD

13430 EYGUIèRES

(modifié) / (update)

B2M / CONFIDENTIEL / 2022040318

Contact : µbio - 

Site :   

Point : Confidentiel

Produit / Matrix : Eau Puits

Temperature (°C): 13

Temps stab. (Sec.) : -

Prélèvement / Sample : 2nd Jet simple

Réglementation / Regulation :

Référence :

Echantillon / Sample ID : 2204150043

Prélevé le / Sampling date : 14/04/2022

Preleveur / Sampler :  Client

Réception : 15/04/2022 11:37

Date d'analyse / Analysis date : 15/04/2022  15:44

Paramètres Méthodes Unités Vigilances CMA * Résultats
 Parameter Method Unit Vigilance MAC * Result

Coliformes Totaux NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Total Coliforms

Enterocoques NF EN ISO7899-2 UFC/100mL - - Non détecté
Enterococcus

Escherichia Coli NF EN ISO 9308-1:2000 UFC/100mL - - Non détecté
Escherichia Coli

Salmonella spp NF EN ISO 19250  - - absence
Salmonella spp

Commentaire(s)  / Comments 
Volume filtré insuffisant : 280mL
Remarques techniques
Certains essais peuvent être rendus sous accréditation car les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le délai d'acheminement étant dépassé depuis le prélèvement, les résultats sont susceptibles d'être impactés pour certains paramètres. Notamment : Délai max. Coliformes
Totaux:18H
					Délai max. Enterocoques:18H
					Délai max. Escherichia Coli:18H
					

*** FIN ECHANTILLON / END OF SAMPLE 2204150043 ***

Légende : Alerte Vigilance Cible Précaution

Accréditation 1-5057 Microbiologie Physico-chimie ST : sous-traité m : Elément modifié 

M. DUPIRE Arnaud Mme ROUSSEAU AMANDINE
Technicien microbiologiste Ass. Qualité - Auditeur interne

Date validation : 20/04/2022 12:18

*** FIN DU RAPPORT D'ESSAIS / INSPECTION - #2022040318 ***
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